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gh.khosravi
Callout
پرينت اصلاح شود. نقشه PDF خوانا و واضح  باشد.

gh.khosravi
Line

gh.khosravi
Text Box
P. N

gh.khosravi
Callout
ترازها كنترل و اصلاح شود

gh.khosravi
Callout
فنس بسته نشده است؟

gh.khosravi
Callout
مسير خط لوله به گودال سوزا - خط لوله جرياني نمايش داده نشده است

gh.khosravi
Callout
چاله درين؟

gh.khosravi
Callout
موقعيت-ابعادو وفواصل و مسير خط انتقال برق؟

gh.khosravi
Callout
overall plan - Rough Grading?

gh.khosravi
Line

gh.khosravi
Callout
مسير خطوط - جاده هاو..

gh.khosravi
Callout
legend كامل شود

gh.khosravi
Polygonal Line

gh.khosravi
Callout
شيب بيروني

f.amiri
Text Box
مدل سه بعدي چاه در جدول ريفرنس ذكر گردد.

f.amiri
Text Box
ابعاد فنس در نقشه مهندسي پايه 150m X 90m مي باشد. ابعاد محوطه چاه كه نسبت به مهندسي پايه 10 متر در طول و عرض كاهش يافته است بايستي مورد تأييد كارفرما  قرار گيرد. 

f.amiri
Line

f.amiri
Text Box
مسير برق و ترنچ برق و ابزار دقيق بخصوص براي پمپ IRP در نقشه نشان داده شود. 

f.amiri
Line

f.amiri
Text Box
برج هاي روشنايي در نقشه نشان داده شود.

f.amiri
Line

f.amiri
Text Box
ابعاد اسكيد پمپ IRP مطابق نقشه سازنده ذكر گردد.

f.amiri
Rectangle

f.amiri
Line

M.Noori
Text Box
نقطه نظر اعمال گردید

M.Noori
Text Box
نقطه نظر اعمال گردید

M.Noori
Text Box
نقطه نظر اعمال گردید

M.Noori
Text Box
نقطه نظر اعمال گردید

M.Noori
Text Box
تراز ها بر مبنای مدارک سیویل اعمال شده است در صورت هر گرنه تغییر در مدارک پایه این مدرک نیز به روز رسانی خواهد شد

M.Noori
Text Box
نقطه نظر اعمال گردید

M.Noori
Text Box
نقطه نظر اعمال گردید

M.Noori
Text Box
نقطه نظر اعمال گردید
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